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Введение 
Одними из первых промышленных регуляторов являются ПИД-регуляторы, которые до на-
стоящего времени широко используются в различных технических системах автоматического 
регулирования. Такие регуляторы позволяют добиться приемлемых результатов в случае управ-
ления объектами невысокого порядка. 
Несмотря на большее число существующих способов настройки и расчета параметров типо-
вых регуляторов [1], универсальной методики их синтеза пока не предложено. В случае управле-
ния нестационарным объектом типовые регуляторы не всегда обеспечивают требуемое качество 
переходного процесса. 
В работе представлен вариант расчета параметров ПИД-регулятора, основанный на методе 
локализации, который разработан на кафедре «Автоматика» Новосибирского государственного 
технического университета (НГТУ) [2]. 
 
1. Постановка задачи 
Будем рассматривать задачу управления объектом 2-го порядка, передаточная функция кото-
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где y  – выходная переменная; u  – управление; ОУK  – коэффициент передачи объекта; 1a  и 2a  – 
номинальные значения параметров, которые могут изменяться произвольным образом в ограни-
ченном диапазоне. 
Передаточная функция ПИД-регулятора, связывающая ошибку управления ∆ и управляющее 
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где 1τ  – инерционность реального дифференцирующего звена. 
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Здесь v
 
– входное воздействие на систему регулирования. 
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Необходимо определить параметры регулятора, обеспечивающего в системе свойства, соот-
ветствующие желаемой передаточной функции (3) и независимость от нестационарных парамет-
ров объекта. 
 
2. Свойства системы с ПИД-регулятором 
Преобразуем передаточную функцию ПИД-регулятора (2) к виду 
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и введем следующие обозначения: 
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где 1c  и 2c  – параметры желаемой передаточной функции (3). С учетом (4) передаточная функ-
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Рассмотрим систему регулирования, схема которой изображена на рис. 1. 
 
 
Рис. 1. Схема системы с ПИД-регулятором 
 
Предварительный фильтр ПФW  введен в систему для устранения «нулей» передаточной 
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Подставив в выражение (7) соответствующие значения (1), (5) и (6), для случая идеального 
дифференцирования ( 1 0τ = ), получим 
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Исследуем свойства системы при увеличении коэффициента усиления регулятора K
 
и рас-
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Как видно, в пределе передаточная функция системы (8) соответствует желаемой функции (3) 
и не зависит от изменяющихся параметров объекта. При этом структура системы (см. рис. 1)  
соответствует интерпретации метода локализации на линейный случай [2]. 
 
3. Процедура расчета ПИД-регулятора 
Учитывая, что точность обеспечения желаемой передаточной функции в замкнутой системе 
зависит от значения коэффициента усиления регулятора, предлагается следующая процедура 
расчета ПИД-регулятора. 
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1. На основе требований к качеству переходного процесса формируется желаемая передаточ-
ная функция системы (3). 
2. Исходя из требований к точности регулирования, рассчитывается коэффициент усиления K 
по соотношению ОУ (20 100)KK ≥ … , что соответствует статической ошибке 
0 (0,05 0,01)δ ≤ …  [2].  
3. Выбирается численное значение постоянной времени дифференцирующего звена τ  на по-
рядок меньше постоянной времени желаемой передаточной функции. 
4. Значения параметров регулятора рассчитываются на основе соотношений (5) в виде:  
И 2K Kc= ,  П 1 ИK Kc K= − τ ,  Д ПK K K= − τ .               (9) 
5. С целью улучшения качества переходного процесса в замкнутой системе на вход добавля-
ется предварительный фильтр (4). 
 
4. Пример 









 необходимо рассчитать ПИД-регулятор, 
обеспечивающий в системе переходный процесс со свойствами: 1 сt ≤ , 0 %.σ =  Ему соответст-








. Исходное значение 1 3a = . 
Параметры регулятора при выбранном значении 20K =  и 0,01τ =  равны: П 380K = , 
И 2000K =  и Д 16,2K = . Входное воздействие подается через предварительный фильтр (4). 
Результаты моделирования процесса на выходе объекта, желаемого переходного процесса и 
процесса на выходе замкнутой системы с регулятором представлены на рис. 2. 
 
 
Рис. 2. Переходные процессы 
 
Как следует из рис. 2, желаемый переходный процесс и переходный процесс в системе с 
ПИД-регулятором полностью совпали. 
На рис. 3 представлены результаты влияния параметра объекта 1a , который изменяется скач-
кообразно в процессе функционирования, на качество переходного процесса системы. Видно, что 
изменение параметров объекта не влияет на качество переходного процесса в системе, поскольку 
достаточно быстро отрабатываются регулятором, который имеет эквивалентный достаточно 
большой для системы коэффициент усиления. 
 
Расчет параметров робастного ПИД-регулятора  
на основе метода локализации 
2013, том 13, № 4  137
 
Рис. 3. Иллюстрация влияния параметра a1 
 
Заключение 
Проведенное исследование показывает, что расчет ПИД-регуляторов для объектов второго 
порядка можно осуществлять на основе метода локализации по процедуре, представленной в ра-
боте. Это позволяет получить робастную систему с требуемым качеством переходных процессов 
независимо от нестационарных параметров объекта и действия внешних возмущений. 
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The problem of calculating the PID-controllers parameters for system with unsteady 
parameters and active disturbances has been considered. The decision based on localiza-
tion method is offered in paper. The presented methods don’t require accurate knowledge 
about object parameters, that is why it can be used to solve such problem. The obtained 
system provide desired properties for linear second-order systems. The object parameters 
don't influence on transient quality and external disturbance is quickly eliminated.  
The mathematical relationships of methods, the synthesis algorithm of PID-controller pa-
rameters and the result of modeling are showed in the paper. 
Keywords: robust PID-controller, localization method, linear second-order system, 
calculating PID-conroller parameters. 
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